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INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

The following explanations must always be observed in arder to prevent harm to users or other people and prevent
damage to property.

Las siguientes explicaciones deben seguirse en todo momento para evitar lesiones a usuarios u otras personas y
para evitar danos ala propiedad.
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B The following displays are classified and explained to what extent harm or damage occurs when the display
details are ignored and the unit in question is wrongly used.
Los siguientes graficos estan clasificados y explican hasta qué punto ocurren las lesiones o dafios cuando los
detalles de los graficos se ignoran y la unidad en cuestion se usa de manera incorrecta.
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: This indication means:Must be treated seriously that this may result in
Warning death or serious injury.

Advertencia Esta indicacion significa: Debe tratarse seriamente ya que podria causar
P la muerte o danos graves.
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Il The types of details to be observed are classified and explained in the following illustrated display. (Below are
the series of illustrated displays)

Los tipos de detalles a seguirse se clasifican y se explican en el siguiente gréafico ilustrado. (Debajo esta la
serie de graficos ilustrados)
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This type of pictorial symbol indicates a"Prohibited" action that must be avoided.
Este tipo de simbolo pictorico indica una accién "Prohibida" que debe evitarse.
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This type of pictorial symbol indicates a"Compulsory"” action that must be performed.
El tipo de simbolo pictorico indica una accion"Obligatoria" que debe realizarse.

IR R TR EE

o288 2y o o Mg leal” ehoal Y ey pseall Hsey e g sl 18

[ Warning o ]
l Advertencia = o=
. The unit should be grounded . Must not disassemble the unit for reconstruction.
Launidad debera ser puesta a tierra. No debe desarmar la unidad para repararla
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Earth it It may cause fire or electric shock

Tierra = 4 ‘B Podria provocar una descarga eléctrica.
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frequency indicated on the name plate. Repairing should be serviced by authorized
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- This appliance is not intended for use by persons(including children) with reduced physical,sensory
or mental capabilities,or lack of experience and knowledge ,unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Este equipo no esta pensado para ser usado por personas (incluyendo ninos),con reducida capacidad
mental, fisica o sensorial, o falta de experencia y conocimiento, al menos que se les haya entrenado o
esten bajo suprvision en cuanto a su uso, por alguien responsable.

los ninos deben ser supervisados, para asegurarse que ellos no jugaran con el equipo.
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INSTALLATION CAUTIONS TREIEFE

PRECAUCIONES ALHACER LA S Al e <l e
INSTALACION

[ Caution xS ]
( l Precaucion A

B Prohibit to install this fan where it could be [l Prohibit to install this fan in the ceiling.
directly exposed to water or excess vapor. T —

No instale esta unidad donde pudiera =
exponer se a salpicaduras directas de R A RRERERER L,
agua o exceso de vapor. BETHRERE.
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[l Prohibit to install this fan over cooking B Be sure to provide an appropriate
equipment. opening for airintake.

No la use encima de equipos de coccion. Se debe abrir una abertura apropiada
BB ABRESHARBLS. para el paso del aire.
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- This fan can be mounted in outside walls from inside of room.
Estg abanico puede montarse en una pared que dé al exterior, desde el interior del
salon.
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. This fan should be installed so that the blades are more than 2.3m above the floor.
Este abanico ventilador debe montarse a 2.3 m por encima del suelo.
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. For this fan, precautions must be taken to avoid the back-flow of gases into the room
from the open-flue of gas or other fuel-burning appliances.
En el caso de los conductos y abanicos de partici{;n, deben tomarse precauciones
para evitar el flujo revertido de gases hacia el salon provenientes de la salida de
gas abierta o de otros aparatos a fuego abierto.
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B Use a device for disconnection from the su pply, having a contact
separation of atleast 3mm in al | poles in accordance with the wiring rule.
(Except 07 model) L
Debe haber un interruptor unidireccional con polas dobles conun hueco de contacto
con un minimo de 3mm en el circuito de instalacion fijo.
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Thisfanmustbeinstalled byaqualifiedtechnician Otherwise,itpossibletodropped down.
Este ventilador debera ser instalado por un técnico calificado.
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HOW TO INSTALL
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MAINTENANCE PRECAUTIONS

PRECAUCIONES PARAEL
MANTENIMIENTO
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B Disconnect the power supply until blade is
stationary before cleaning and maintenance.
Desconecte la fuente de alimentacién hasta

que al aspa se detenga antes de limpiar y dar
mantenimiento.
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B Do not allow water to contact electrical part
such as motors or switches

No deje que entre agua en las piezas eléctricas,
por ejemplo en |los motores o interruptores.
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. Never use petrol,benzene,thinner or any other
such chemicals for cleaning the ventilating fan.
No use nunca petroleo, bencina, diluyentes,
productos para limpieza en seco o materiales
semejantes para limpiar el abanico.

TEAZERRME. *. BFRITAMENELEY
il o) gl ) o 3l aladdl g ghea
Agsell) Ao 5 e Bla 8 5 AN lysleSll

B o <= ﬁ
B e
) L[
Y. [E

V7
V| pewar
e |’...”"".'. .
Ik -" b

=
e

L= I

=

Do notimmerse blade or other resin parts in hot
water over 60 C.

No sumerja las aspas y demas piezas de resina
en agua caliente a mas de 60°C.

EBEZEZEREETERNSR60CHENKRE.

Agaiil ) el sa) f ) il Luksad Y
Agghe Az Ve e 8813 ) s Aa yo DAL el L;J\:{YI

\_OVER 60°C /

[ | If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service
agent or a similarly gualified person in order to avoid a hazard.

Si el cable de alimentacion esta dainado, el fabricante u agente de servicio o una
persona igualmente calificada debera reemplazarlo para evitar danos.
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B wear plastic gloves during cleaning may avoid accidents.
Use guantes plasticos al realizar la limpieza, para evitar accidentes.
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SPECIFICATIONS

ESPECIFICACIONES

Voltage Frequency Power i i Power ;
Model Air direcilon consumptlon Al delwery factor nghl
Voltaje Frecuencia Consumo de Caudal de Factor de Peso
Modelo Direccibn energia aire potencia
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220-240 50 22-25 9.7-10.0 95-100
=0AxH EAfEust 220 60 785 0.8 100 s
20AUH 12 Exhaust 127 60 26 11.8 93 '
20AUH 07/08 Exhaust 220 50 22 9.7 100
220-240 S50 29-34 15.3-16.7 94
25AUH Exhaust 530 50 33 157 95 i
25AUH 12 Exhaust 127 60 30 15.8 98 '
25AUH 07/08 Exhaust 220 50 29 15.3 94
30AUH
30AUH 07108 Exhaust 220 50 29 20.0 94 ) s
30AUH 11 Exhaust 220 60 33 19.0 100 '
30AUH 12 Exhaust 127 60 34.5 20.0 97
220-240 50 22-25 9.1-8.8 95-100
———— SeHBAL 220 60 28.5 10 100 -
20ALH 12 Exhaust 127 60 26 10 93 ’
20ALH 07/08 Exhaust 220 50 22 9.1 100
220-240 50 29-34 13.9-14.2 94
25ALH Exhaust 230 60 33 17 95 -
25ALH 12 Exhaust 127 60 30 14.5 98 ’
25ALH07/08 Exhaust 220 50 29 13.9 94
SOALE Exhaust 220 50 29 15.6 a4
30ALF 07/08 21
30ALF 11 Exhaust 220 60 33 15.2 100 '
30ALF 12 Exhaust 127 60 34.5 172 97
20DLC 07/08 Exhaust 220 50 22 9.3 100 2.5
25DLC 07/08 Exhaust 220 50 30 14.7 94 2.9
Exhaust 20-24 9.6-9.8 91
Intake wellel Y 16-18 6.7-6.8 91
20RGF
Exhaust 290 60 25 10.8 95 29
Intake 1T 5.9 96 '
Exhaust 26 10.8 93
20RGF 12 Thiake 127 60 57 56 95
Exhaust 29-34 15.7-16.3 94
Intake s s i 20-23 10.6-11.5 92-96
25RGF
Exhaust 220 60 34 15.8 97 24
Intake 24 10.8 99 '
Exhaust 30 16.6 98
i Intake fcid 50 19 9.0 99
Exhaust 31 19.4 94
s Intake — - 24 13.3 98
Exhaust 33 19.1 100
30RGF 11 e 220 60 o7 ) 100 2.8
Exhaust 34.5 19.5 97
SBREF Intake = 6D 28 14.3 100
Exhaust 20-24 9.1-9.0 91
SORLE Intake 20430 2 17 6.4-6.2 a7
Exhaust 220 60 25 10.0 95
Intake 17 5.6 a7 24
Exhaust 26 10.4 93 '
20RLF12 127 60
Intake 21 6.5 100
Exhaust 29-34 14-14.3 94
220-240 50
25RLF Intake 20-23 9.5-10.3 100
Exhaust 290 60 34 13.9 97
Intake 24 9.6 99 27
Exhaust 30 14.9 93 '
25RLF 12 127 60
Intake 19 8.4 100
Exhaust 31 16.5 94
SHRLE Intake wal e 24 12.1 98
Exhaust 33 15.8 100
30RLE 11 220 60 31
Intake 24 11.5 100
Exhaust 34.5 16.5 97
30RLE 12 127 60
Intake 28 12.8 100

Insulation class E  IP code:IPX4(outside)
Clase de aislamiento E Caddigo IP:IPX4(afuera)

EfRAB% IPEEES: 1PX4 (OhiE)
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KDK Company, Division of PES
Head Office:4017,Takaki-cho,Kasugai,Aichi,Japan

Type of Insulation: Functional Insulation
Tipo de Insulation: Insulacion Funcional
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